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Esquemas de Ligação 

Ajuste 
Assimetria

LED Vermelho aceso indica 
contato do Relé ligado

LED Vermelho piscando 
indica temporizaçao de 
retardo apenas no FIF

ALIMENTAÇÃO
TRIFÁSICA

Bornes J e N pertencem 

apenas ao FSN. 
J e N aberto:  

J e N fechado:  

Monitoramento com Neutro

Monitoramento sem Neutro

RSF | FFS | FSN | FIF 

LED Vermelho aceso
indica contato do 
Relé ligado

LED Verde aceso
indica aparelho 
energizado

ALIMENTAÇÃO

Regulagem da Assimetria 

Assimetria

L1 L2

14 11

PROTEÇÃO

L2 C

NF NA

12 14
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